4.7.7 PWR15 | PWR20 tapmodul csatlakoztatasa

A PWR15 / PWR20 tapmodul kivaléan alkalmazhaté ott, ahol a k6zpont tapellatasa mar
nem elegendé, vagy érzékel6k / modulok vannak csatlakoztatva a védett téren kivl

(hogy érzékel6 / modul tapkabel szabotazzsal ne lehessen kart okozni a kbzpontban).
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Megj.: A +BELL kimenetet a modul 1-es, a -PGM1 kimenetet a modul 2-es, a -PGM2

kimenetet a modul 3-as csatlakozéjahoz rendelje a programozas alatt.

Megj.: A PWR15 modul utan csatlakoztatott kezelé6n egyes modul paraméterek nem
latszanak. A PWR15 modulra csak olyan modult csatlakoztasson, ami a védett téren
kivul helyezkedik el.

Megj.: A PWR15 / PWR20 modul AC hibajat csak a kezelén megjelené Gizenet jelzi. Az

akkumulator hiba normal hibaként keril kijelzésre és atjelzésre.

Megj.: A kimenet felligyelet a Sziréna és PGM bekétés fejezetben leirtan mikadik.
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